
Automatický radarový splachova  pisoáru R+F PLANO

Funkce,

minimální aktiva ní as 10 sek. samo inné spláchnutí po 6h

AUTOMATICKY

Funkcia

minimálny aktiva ný as 10 sek. samo inné spláchnutie po 6h

Vlastnosti

as spláchnutí 0,5 - 15,5 sek. aktiva ní as 6 - 15 sek.

1.AUTOMATICKY 3 SEK
2.NASTAVITELNÉ
   NASTAVITE NE
   POMOCÍ SLD 04

1.AUTOMATICKY 10 SEK
2.NASTAVITELNÉ
   NASTAVITE NE

(POUZE SERVIS !)

as spláchnutia 0,5 - 15,5 sek. aktiva ný as 6 - 15 sek.

(LEN SERVIS !)

R+F PLANO

Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky 

Doporu ené p íslušenství 

SLZ 01Y Napájecí zdroj 230/24 V DC, pro napájení maximáln  5 ks splachova  

SLZ 01Z Napájecí zdroj 230/24 V DC, pro napájení maximáln  9 ks splachova  

SLD 04 Dálkové ovládání pro nastavování parametr  radarového splachova e 

Automatický radarový splachova  pisoára R+F PLANO

Doporu ené príslušenstvo 

SLZ 01Y Napájací zdroj 230/24 V DC, pre napájanie max. 5 ks splachova ov 

SLZ 01Z Napájací zdroj 230/24 V DC, pre napájanie max. 9 ks splachova ov 

SLD 04 Dia kový ovláda  pre nastavenie parametrov radarového splachova a 

Instalace, Inštalácia 1
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min 150 mm

1-vstup vody k pisoáru
2-elektronika s radarovým
   senzorem
3-výtoková armatura
   s t sn ním
4-odpadní potrubí 50 mm
5-p ívod napájení 24V DC
6-keramický pisoár
7-sifon
8-propojovací hadi ky
9-elektromagnetický ventil
10-rohový ventil

délka svislého
vedení

vedenia

1-vstup vody do pisoára
2-elektronika s radarovým
   senzorom
3-výtoková armatúra
   s tesnením
4-odpadové potrubie 50 mm
5-prívod napájania 24V DC
6-keramický pisoár
7-sifon
8-prepojovacie hadi ky
9-elektromagnetický ventil
10-rohový ventil

0,1 - 0,6

R+F PLANO
 EN ISO 9001:2008 
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Servis 

Vzhledem k mo nosti zanesení ventilu ne istotami z vody je doporu eno provést 1x ro n  kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, 
dota ení šroubových spoj  a dosedacích ploch konektor . 
 
Veškeré nerezové díly je mo né istit pouze vodou, mýdlem a m kkým hadrem. V ádném p ípad  není mo né pou ít agresivní a abrazivní 
istící prost edky. 

 
Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech. 
 
Výrobce ujiš uje, e na výrobek je vydáno prohlášení o shod  v souladu se zákonem . 22/1997 Sb. 

Servis 

Vzh adom k mo nosti zanesenia ventilu ne istotami z vody sa doporu uje previes  1x ro ne kontrólu sítka elektromagnetického ventilu, 
dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov. 
 
Všetky nerezové diely je mo né isti  iba vodou, mydlom a jemnou handri kou, v iadnom prípade nie je mo né pou i  agresivné a abrazivné 
istiace prostriedky 

 
Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupova  pod a zákona o obaloch. 
 
Výrobca garantuje, e na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom . 22/1997 Sb. 

TEST

10 sec

PÍP

20 min.
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